
３．記載事例・参考事例  

 

 
 

「２．（６）長寿命化の実施計画 ①改修等の優先順位付けと実施計画」の事例 

 

 

■立川市公共施設保全計画 

→総合劣化度と施設重要度による保全優先度の判定 

 

・『立川市公共施設保全計画』では，「第５章 総合劣化度と施設の重要度による保全優先度の判 

定」において，建物の改修を実施する保全優先度を以下のとおり設定している。 

・保存優先度は，現況劣化度と築年数から算出した総合劣化度と防災等の観点から算出した施設重 

要度から設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

劣化状況による保存優先度 

①総合劣化度 

➢総合劣化度は，現状劣化度と築後年数から算出しました。 

➢複数棟ある建物はそれぞれの平均値を採用しました。 

 

 

 

②現況劣化度 

➢各部位ごとに劣化状況をＡ～Ｄの４段階で評価し，その部位ごとに評価指標のポイントと部

位別重要度係数を乗じて部位別ポイントを算出しました。 

➢部位別ポイントの平均値を現況劣化度としました。 

 

ａ 第３階層での部位評価 

➢第３階層の目視による劣化状況をＡ評価からＤ評価の４段階で評価します。 

 

 

 

 

ｂ 第２階層の部位評価 

➢第２階層の評価は，第３階層の代表部位を定め，その代表部位の一番悪い評価を第２階層の

評価とします。 

➢第２階層の評価のポイントは以下とします。 

 

 

 

 

ｃ 部位の重要度 

➢第２階層で部位ごとの重要度係数を設定します。 

 

 

 

 

 

 総合劣化度 現況劣化度 築後年数

Ａ評価 概ね良好

Ｂ評価 部分的に劣化が見られる

Ｃ評価 全体的に劣化が見られる

Ｄ評価 早急に対応する必要がある劣化・不具合

Ａ評価 10点
Ｂ評価 40点
Ｃ評価 70点
Ｄ評価 100点

大きい 1

中 0.75

小 0.5

軽微 0.25

   施設管理上の重要度
　  ・建物全体の安全性・機能性
　　 の確保に及ぼす影響

記載事例 
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ｄ 目視による劣化度 

 

 

 

③築後（大規模改修後）年数 

➢築後年数の評価を以下の式で算出した点数で評価します。 

 

【図表：評価の例】 

 

∑（部位別評価点数×部位の重要度係数） 

部位数 
＝ 

評価
評価の

ポイント
部位別重
要度係数

部位別
ポイント

外部仕上げ 屋根・屋上 B 40 0.75 30

外壁 C 70 1 70

外部開口部 C 70 0.5 35

外部天井 B 40 0.5 20

外部床 - 0 0.25 0

外部雑 D 100 0.25 25

内部仕上げ 内部床 A 10 0.25 2.5

（部屋別） 内部壁 C 70 0.25 17.5

内部天井 A 10 0.25 2.5

内部開口部 A 10 0.25 2.5

中間材 B 40 0.25 10

内部雑 A 10 0.25

電気設備 受変電設備 0 1 0

幹線設備 A 10 1 10

動力･電力･ｺﾝｾﾝﾄ A 10 0.5 5

通信設備 A 10 0.5 5

防災設備 A 10 1 10

中央監視設備 0 0.75 0

部　位　

C
排煙設備 空調機器設備 C 70 0.75 52.5

ダクト設備 - 0 0.75 0

配管設備 - 0 0.75 0

換気設備 B 40 1

排煙設備 0 0.75 0

その他空調換気設備 0 0.25 0

その他設備 昇降機設備 A 10 0.75 7.5

機械駐車設備 0 0.25 0

その他設備 0 0.25 0

19 合計 410

総合劣化度 21.1+28　　　　　49.1

28.0

410÷19　　　　　　21.1

評価部位数

現況劣化度

築後年数
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施設重要度の設定 

➢施設重要度は，本市防災計画を基に災害時の応急活動拠点，避難所，生活に不可欠な供給処

理施設の観点から，それぞれの重要度に応じて優先度を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合劣化度と施設重要度からの優先度の判定及びグループ分類 

➢建物の総合劣化度と施設重要度による保全優先度のマトリックス表で優先順位の評価とし

ます。 

➢劣化状況は以下の赤字にあるポイントでグループ化し，優先度はそのグループの中でも劣化

状況のポイントの高い順とします。 

 

 　　　　　　　　劣化度
施設重要度

Ⅰ
（65点以上）

Ⅱ
（55点以上65点未満）

Ⅲ
（45点以上55点未満）

Ⅳ
（45点未満）

Ⅰ 優先度1 優先度2 優先度3 優先度4
Ⅱ 優先度2 優先度3 優先度4 優先度5
Ⅲ 優先度3 優先度4 優先度5 優先度6
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■さいたま市公共施設マネジメント計画・第１次アクションプラン 

→工期毎の検討対象施設と年次計画の策定 

 

・『さいたま市公共施設マネジメント計画・第１次アクションプラン』では，「さいたま市公共施設 

マネジメント計画」の計画期間（平成２４年～６２年度）を４期に分け，期毎の具体的な工程表 

を定めている。このうち，平成２６～３２年度の７年間を計画期間としたものを，第１次アク 

ションプランとしている。 

・施設分野別に「更新のあり方を検討する施設」と「第１期に修繕・改修を行う施設」の２つに分け， 

それぞれの工程表を定めている。 

・「更新のあり方を検討する施設」については，下記の表のように，個々の施設毎に「方向性検討」 

「更新又は長寿命化修繕予定」等の予定を年次的に示している。 
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■苫小牧市小・中学校施設整備計画 

→整備方向性と工事メニューによる年次計画の策定 

 

・『苫小牧市小・中学校施設整備計画』では，既存施設の目標使用年数を６５年と定めた上で，今後 

４０年間の整備の方向性を４期に分けて示している。 

・下記の表では，建設年代（縦軸）と改修や改築の時期（横軸）の関係を示している。 
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■習志野市学校施設再生計画  

→グループ化による実施計画の策定 

 

・『習志野市学校施設再生計画』では，「３.（６）学校施設再生計画【施設整備計画編】」において， 

築年数や躯体の老朽度合いから 5 グループに分類し，優先順位付けを行っている。 

 ・対象期間は，事業実施の確実性を担保する観点から，平成 26 年度から平成 31 年度までを第 1期 

計画期間としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

改築等の優先順位についてのグループ分け 

 改築等を行う学校の優先順位についてのグループは，以下のとおりとします。 

 グループ内での優先順位は，今後の状況も踏まえ，適宜変更可能なものとしますが，第１期

計画は築年順としています。 

※平成２５年時点での築年数 

 

 グループ１：建築後５０年程度経過し，躯体の老朽化が進み，一部大規模改修を実施済みの

学校。 

  第二中学校（築５４年）、大久保小学校（築５４年）、谷津小学校（築５２年）  

実籾小学校（築５０年）、鷺沼小学校（築４９年） 

⇒大規模改修をせずに改築等を行う。 

 

グループ２：建築後３５～５０年程度で，躯体が比較的古く，近年ほぼ大規模改修をしてい

ない学校 

  大久保東小学校（築５０年）、袖ケ浦西小学校（築４６年）、第四中学校（築４５年）  
東習志野小学校（築４４年）、第一中学校（築４２年）、屋敷小学校（築４１年）  
藤崎小学校（築３９年）、向山小学校（築３８年）、第六中学校（築３５年） 

⇒優先して大規模改修を実施し，その後改築等を行う。 

 

グループ３：建築後３５～５０年程度で，躯体が比較的古く，近年一部大規模改修を実施済

みの学校。 

  第三中学校（築４６年）、袖ケ浦東小学校（築４４年）、第五中学校（築３６年）  
実花小学校（築３８年） 

⇒グループ２の大規模改修が完了後に大規模改修を実施し，その後改築等を行

う。  

 

グループ 4：建築後 35年未満で旧耐震の学校。  

  第七中学校（築３４年）、秋津小学校（築３４年）、香澄小学校（築３３年） 
⇒グループ 3 の大規模改修が完了後に，大規模改修又は改築等を行う。  

※グループ 4 は児童・生徒数の減少が著しいので，改築等の前であっても，早期の統廃合

等を検討する。  

 

グループ 5：新耐震基準の学校。  

 谷津南小学校（築２８年）、津田沼小学校（築１年） 

⇒建築後 20 年，35年，50 年前後に計画的に適切な保全を行う。 

 

記載事例 
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【図表：学校施設再生計画第 1期計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）１期計画期間においても，毎年，計画の進行管理を行う中で必要に応じた見直しを行うものとします。 

注）※印は，第２期計画以降の中で位置づけます。 
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「２．（６）長寿命化の実施計画 ②長寿命化のコストの見通し，長寿命化の効果」の事例 

 

 

■さいたま市公共施設マネジメント計画・第１次アクションプラン 

 →目標面積とコスト推計のグラフ化 

 

・『さいたま市公共施設マネジメント計画・第１次アクションプラン』では，施設の種類毎に，計画 

期間内における目標面積の設定，修繕・改修・更新コストの推計を行っており，小学校について 

は以下の表のとおりとなっている。 

・「目標面積」については，今後の計画期間における縮減率も示したものとなっている。 

・「修繕・改修・更新コストの推計」については，４つの期毎のコストの金額とともに，年次的にか 

かるコストの状況をグラフにより示したものとなっている。 
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■川崎市学校施設長期保全計画《概要版》 

→複数の改修パターンでシュミレーション 

 

・『川崎市学校施設長期保全計画《概要版》』では，学校施設に関する将来の工事費のシミュレー 

ションを行い，従来の方針を踏襲した場合の「築後４５年で建替パターン」と，長寿命化を行っ 

た場合の「築後８０年で建替パターン」を示し，両者の比較を行っている。 

・「築後４５年で建替パターン」では，今後２０年間の年平均コストが１９３億円と，過去５年間の 

年平均コスト１２６億円を大幅に上回っているが，「築後８０年で建替パターン」では，今後２０ 

年の年平均コストは９１億円となり，大幅に縮減されることを明らかにしている。 
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・また，長寿命化を実施した場合でも平成４８年度以降に目標耐用年数の８０年を迎える学校施設 

の建替が集中することから，将来人口等を踏まえ，施設の保有面積の１０％を削減した場合の試 

算も行っている。この結果は以下のグラフのとおりであり，今後の６０年間における年平均コス 

トは１１８億円と試算され，過去５年間の年平均コストを下回る結果となっている。 
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「２．（７）長寿命化計画の継続的運用 ②推進体制等の整備」の事例 

 

 

■川崎市学校施設長期保全計画 

 →関係局と連携をした計画の推進体制 

 

 ・『川崎市学校施設長期保全計画』では，「５．保全計画の推進体制」において，計画を継続的に運 

用していくための組織体制について，次のとおり示している。 

 

 

  
保全計画策定後においても，施設の老朽化は進行するため，図 5－1のとおり関係課や学校

と連携・協力しながら，劣化状況を的確に把握することや学習活動の適応状況などの実態把

握・評価することを定期的かつ継続的に行い，把握した情報や評価結果に基づき，学校カルテ

を更新した上で，より効果的な整備メニューの検討や保全計画の見直しを検討する必要があり

ます。  

今後は，保全計画に沿って確実に改修等を実施するため，関係局の連携を強化し，協力体制

の充実を図ります。 

 

【図表：推進体制イメージ】 

記載事例 
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■武蔵野市の取組 

→営繕部局による一括の維持管理 

 

・学校施設の劣化調査や予防保全に係る工事についての予算要求を市長部局である財務部施設課が 

一括して担当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■流山市の取組 

 →デザインビルド型包括施設管理業務委託による民間活用 

 

 ・学校施設を含む市内 46 施設の設備等の保守管理，点検，法定検査，維持管理等を包括的に業務委 

託し，民間のノウハウを活用し，保守管理業務の質の向上・事務量の低減・コスト削減を図って 

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来の施設管理業務委託 

・各課が各施設・設備ごとに保守点検業務を発注。 

・事務量やコスト，全体像が見えないといった課題があった。 

 

財務部施設課の実施内容 

・独自の「劣化カルテ」に基づいて，学校施設を含む公共施設の劣化調査を実施。 

・劣化調査の結果を基に部位毎の点数を出し劣化状況を評価し，予防保全に係る工事につい

て予算要求。 

 

教育部教育企画課の実施内容 

・学校からの事故報告や設備のメンテナンス請負業者からの報告等により把握している劣化

状況について財務部に伝え劣化状況の評価に反映。 

 

（利点） 

・教育委員会の担当による学校施設の劣化調査と比べ，客観的な調査ができることでき，効

率的な維持管理を行うことができる。 

・学校施設を含む公共施設全体の劣化状況や補修状況をデータベース化することができる。 

・計画保全を前提に施設整備を行うことが可能になり，整備も施設の主管部署に関係なく全

体を一定水準で整備することが可能。 

参考事例 

参考事例 
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デザインビルド型包括施設管理業務委託 

・各課所管施設の保守管理・点検業務を一括して発注。 

（約 63 百万円/46 施設 68 業務・年 ⇒1 業務へ集約） 

・「①価格，②＋αのサービス，③柔軟性，④市内業者活用」等を基準とする。 

・事業の詳細は優先交渉権者とのデザインビルドで決定。 

 

 

 

 

 

 

（利点） 

・事務量の大幅削減 

・スケールメリットでコスト削減 

・民間ノウハウの活用 

・第三者（専門家）による定期巡回 

・＋αのサービス（修繕サポート） 


