
○ 「もんじゅ」性能試験において、自然循環試験を実施する。
○ 全交流電源喪失時の炉心冷却手段として、自然循環によっても炉心崩壊熱除去ができ、安全に

プラントが停止できることを実証する。

炉心と中間熱交換器、中間熱交換器と空気冷却器、それぞれの伝熱中心高さの差を適切に取ることで、十分な
自然循環除熱能力を有する。

約7ｍ

約17ｍ

冷却材の流れ
（冷たいナトリウム）

空気

大気へ熱を放散

空気冷却器の中心

中間熱交換器の中心

中間熱交換器

原子炉容器

空気冷却器

原子炉の中心

冷やす所
（空気冷却器）

熱の出る所
（炉心）

自然循環除熱能力を有した設計

冷却材の流れ
（熱いナトリウム）

【高速炉の自然循環による炉心冷却】

① 空気冷却器を最終除熱源とすることから高
所配置が可能で、伝熱中心差を大きくとる
ことが可能

② 動的機器が少ないので、信頼性が高い
③ 冷却材が単相なので、安定して循環し易い

【ループ型高速増殖炉の自然循環除熱性能を実証】

試験で確認する内容
①自然循環冷却能力

自然循環により炉心崩壊熱が除去できるこ
との確認

②自然循環時運転特性
自然循環時のプラントの動特性の把握
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参考資料３－３－１ ①ＳＡ評価技術の構築と安全性向上策の摘出
自然循環除熱システムの設計技術・評価技術 （１/３）



「もんじゅ」にて取得した実機スケールでのデータを活用し、安全評価解析コード（最適動特性解析モ
デル）、多次元解析コードの検証を実施する。

高速炉に関するシ
ビアアクシデントに
対する安全評価手
法を確立
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参考資料３－３－１ ①ＳＡ評価技術の構築と安全性向上策の摘出
自然循環除熱システムの設計技術・評価技術 （２/３）



定期点検
第２

ｻｲｸﾙ
定期点検

第
５

定期
点検

第
６

定期
点検

第
７

定期
点検

第
８

定期
点検

第
９

定期
点検

定期
点検

第
10

燃料
交換

40％出力プラント確
認試験

出力上昇試験
第１サイクル

第３
ｻｲｸﾙ

第４
ｻｲｸﾙ

定期点検 …

細 目 性能試験 ２Ｃｙ ３Ｃｙ ４Ｃｙ ５Ｃｙ～９Ｃｙ 10Ｃｙ以降

「もんじゅ」工程案
（検討の前提条件）

試験データに基づく設
計手法検証
① 自然循環試験実施

② 自然循環除熱設計
手法検証

期待される
研究開発成果

①自然循環試験取得データ一式 ②試験データで検証さ
れた自然循環除熱設
計手法

（初装荷炉心［低崩壊
熱状態］での試験結
果ベース）

国際協力の
可能性有り

試験方法検討・試験時安全性評価

自然循環試験実施

試験データに基づく設計手法検証

シビアアクシデントの評価・検討を踏まえ、
必要に応じ、自然循環除熱の追加実証
試験を実施
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参考資料３－３－１ ①ＳＡ評価技術の構築と安全性向上策の摘出
自然循環除熱システムの設計技術・評価技術 （３/３）



「もんじゅ」実機でしか得られない、安全系の信頼性・ロバスト性に関するデータを蓄積・評価して、リスク情報に基づく
プラント運用の合理化を図る。

フ ォ ー ル ト ツ リ ー
解析による原子炉
トリップﾟ頻度評価

（レベル０ＰＳＡ）

炉心損傷
頻度評価

(レベル１ＰＳＡ)

格納容器破損
確率評価

(レベル２ＰＳＡ)

機器故障確率
起因事象発生頻度

安全・安定な
プラント運転

トラブル・
機器故障

データ

高速炉運転データベース整備
・ＦＢＲ機器信頼性データベース（ＣＯＲＤＳ）
・設計情報データベース（ＭＯＮＤＥ）

リスク重要度

Living PSA

ＬＣＯ逸脱→要求される措置

復旧
炉
心
損
傷
頻
度

炉
心
損
傷
頻
度

例：評価対象設備又は機器の
機能喪失がないと想定（発生
確率を０とした）場合の炉心損
傷頻度の低減

→ＲＲＷ，ＦＶ重要度

ＡＯＴ：許容待
機除外時間

基準 R(pi=0)

運転信頼性の向上

安全性の向上
もんじゅ

蓄積されたデータ
で安全系の信頼性
評価，常用系のロ
バスト性評価を行
い、安全・安定運
転に資する。

リスク情報に基づくプラント運用の高度化 安全系の信頼性・ロバスト性等に関するデータ蓄積
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参考資料３－３－１ ①ＳＡ評価技術の構築と安全性向上策の摘出
設計基準ベースの安全設計・評価技術 （１/３）

●安全系（計装、保護動作）の設計技術・評価技術



２次アルゴンガス系

窒素ガス供給系

カバーガス圧力計

連通ライン

止め弁

ブロータンク蒸
気
発
生
器

（過
熱
器
）

ナトリウム 放出弁

ナトリウム液面計

放出弁

放出弁
気水分離器

ブロータンク

水

蒸気

ナトリウム

蒸
気
発
生
器

（蒸
発
器
） カバーガス圧力計

○ 蒸気発生器の設計においては、伝熱管破損による水漏えいが発生した場合に、蒸気発生器を隔離
すると共に伝熱管内の水・蒸気をブローダウン（排水）し、ナトリウム・水反応を早期に収束させることが
重要である。

○ 「もんじゅ」を用いて蒸気発生器のブロー特性を評価し、設計の妥当性を確認する。

水漏えい発生

水漏えい検出

原子炉停止

蒸気発生器隔離
・ナトリウム側止め弁閉
・水・蒸気止め弁閉

水・蒸気放出弁開

蒸気発生器ブロー

性能試験では
模擬信号を入力
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参考資料３－３－１ ①ＳＡ評価技術の構築と安全性向上策の摘出
設計基準ベースの安全設計・評価技術 （２/３）

●ナトリウム-水反応防止/緩和設備の設計技術・評価技術



定期点検
第２

ｻｲｸﾙ
定期点検

第
５

定期
点検

第
６

定期
点検

第
７

定期
点検

第
８

定期
点検

第
９

定期
点検

定期
点検

第
10

燃料
交換

40％出力プラント確
認試験

出力上昇試験
第１サイクル

第３
ｻｲｸﾙ

第４
ｻｲｸﾙ

定期点検 …

細 目 性能試験 ２Ｃｙ ３Ｃｙ ４Ｃｙ ５Ｃｙ～９Ｃｙ 10Ｃｙ以降

「もんじゅ」工程案
（検討の前提条件）

安全保護系等の設計
技術・評価技術
① プラント特性試験デー

タ取得

② 設計時性能・機能の
確認

③ 設計ツール妥当性評価

ナトリウム-水反応防止
／緩和設備の設計技
術・評価技術
④ 蒸気発生器伝熱管模

擬水漏洩試験

⑤ ＳＧ急速ブロー特性等
評価手法検証

期待される
研究開発成果

①安 全 保 護 系 特 性
データ一式

④、⑤
ＳＧ急速ブロー特性
データ、評価手法検
証結果、高温ラプチャ
防止機能確認結果

①、②
出力上昇試験・定期
検査データ一式

③安全保護系設計ツー
ル妥当性評価結果

①、②
同左（ただし、初期炉心運転・定検実
績ベースでの経年変化傾向把握）

①、②
同左（平衡炉
心ベース）

データ取得

プラント特性試験／性能・機能確認試験

試験結果検討・設計評価

試験準備 データ取得

出力上昇試験

性能・機能評価

データ取得

定期点検

性能・機能評価

初期炉心運転・定検データ取得

性能・機能評価

平衡炉心データ取得

設計ツール妥当性評価

試験準備

手法検証

ＳＧ急速ブロー試験

解析コード整備
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84

＜従来構築してきたＳＡＭ策＞

シナリオに準じた対策・操作
（事象シーケンス依存）

＜フレキシブルな対策・操作＞
外的事象等によるシナリオレスな機能喪失想定に対して使用可
能なものをすべて活用し頑健性を向上
・可搬型電源接続
・空冷、ＳＧ冷却操作
・ナトリウム火災対策

東電福島第一発電所事故教訓の反映（ＳＡＭ関係）
・事象想定の不足(外部事象）
・対策・手段の不足（代替策）
・訓練の不足（支援体制）

海外知見の反映（ＳＡＭ関係）
・ ＩＡＥＡ（ＤｉＤ第４層）の安全要件
・ ＩＡＥＡ ＳＡＭガイド（ＮＳ-Ｇ-2.15）
・米国の外部事象に対する安全要件

支援体制：操作/対策実施支援＋技術支援(アドバイサリ）

ＳＡＭ手順書

想定範囲の拡大

ＳＡＭ訓練

継続的ＰＤＣＡサイクル

フィードバック

＜ＳＡＭ（シビアアクシデントマネジメント）策の充実＞

＜実証的な確認や訓練・運用＞

「もんじゅ」に対するＳＡＭ手順書を整備し、
実機を用いた訓練等を通して適用性を実証。
結果に関する有効性をレビューし、向上策を
手順書へフィードバック。

これらのＰＤＣＡサイクルを継続的
に実施し、安全性の継続的な向上
を図る。

有効性レビュー

参考資料３－３－２ ②ＳＡＭ策の充実とその実証的な確認や訓練・運用
ＳＡＭ策の整備 （１/２）

・水素爆発防止対策
・除熱源復旧対策
・炉外燃料貯蔵槽冷却対策 等



定期点検
第２

ｻｲｸﾙ
定期点検

第
５

定期
点検

第
６

定期
点検

第
７

定期
点検

第
８

定期
点検

第
９

定期
点検

定期
点検

第
10

燃料
交換

40％出力プラント確
認試験

出力上昇試験
第１サイクル

第３
ｻｲｸﾙ

第４
ｻｲｸﾙ

定期点検 …

細 目 性能試験 ２Ｃｙ ３Ｃｙ ４Ｃｙ ５Ｃｙ～９Ｃｙ 10Ｃｙ以降

「もんじゅ」工程案
（検討の前提条件）

シビアアクシデントマネ
ジメント（ＳＡＭ）策の整
備／訓練・運用を通じ
た改良
①ＳＡＭ計画・分析

②ＳＡ対応訓練

期待される
研究開発成果

①、②
ＳＡＭ策に基づく対応
手順の確立と実践

①、②
訓練・運用を通じた
ＦＢＲ用ＳＡＭ策の
検証＆改良と実践
のための安全技術
基盤（初期段階）

①、②
同左（経験・知識の集約蓄積と習
熟化によるＳＡＭ策の充実、安全
技術基盤充実）

①、②
同左

地震等の外部事象を含む確率論的安全評価（ＰＳＡ）

計画策定・結果分析

訓練実施・評価

計画策定・結果分析

ＳＡ対応訓練の継続的実施・評価ＳＡＭ対応訓練実施・評価

国際協力の
可能性有り

…

…
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参考資料３－３－２ ②ＳＡＭ策の充実とその実証的な確認や訓練・運用
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86

参考資料３－３－３ ③損傷炉心燃料等の安定的な冷却手段の多様化のための研究開発
ＳＡ後の炉心冷却性に関するナトリウム試験（ＡｔｈｅＮａ）の実施とＳＡ評価技術の確立 （１/３）

ダンプタンク

ヒーター

マザーループ（ナトリ ウ ム供給・純化系）

[An example] 
Ex-RV Decay 

H eat Removal
Test Section
(Scale: ～1/3) 

試 験 部

試験ループ
（計画図）

ダンプタンク

ポンプ 流量計

コールド
トラップ

ポンプ流量計

Ｎａヒーター

ガス抜きポット

プラギング計

事故時に炉心を冷却する手段の
確実性をさらに高める研究

原子炉直接冷却器
（ＤＲＡＣＳ）

炉容器外面
冷却系

原子炉容器

炉心

試験部の概要（案）
試験ループとナトリウム供給用マザーループ
（ＡｔｈｅＮａ施設を利用した試験構成案）
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参考資料３－３－３ ③損傷炉心燃料等の安定的な冷却手段の多様化のための研究開発
ＳＡ後の炉心冷却性に関するナトリウム試験（ＡｔｈｅＮａ）の実施とＳＡ評価技術の確立 （２/３）

ＲＶ*-ＧＶ*熱伝達基礎水試験
・ＲＶ-ＧＶ間の自然対流による除熱現象の

解明
・除熱促進方策の検討

ＡｔｈｅＮａ-ＲＶ試験
・２重の壁を通したＲＶ壁での伝熱特性評価
・ＲＶ壁からの冷却による炉内自然対流除熱

の評価
・コアキャッチャー内デブリの除熱

容器径: ～ 3ｍ

ガス

炉心模擬
ヒータ

Ｎａチャージ用配管

冷却パネル

断熱構造

ＲＶ冷却ガス

熱交換器
流路

ＲＶ外面冷却による損傷炉心の除熱特性を
明らかにし、安全強化策に反映

ＡｔｈｅＮａ-ＲＶ試験体の概念形状

コアキャッチャー
部模擬ヒータ

＊ＲＶ：原子炉容器、ＧＶ：ガードベッセル

●炉容器外面冷却



細 目 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年後
以降

① ＲＶ-ＧＶ熱伝達基
礎水試験

② ＡｔｈｅＮａ-ＲＶ試験

期待される
研究開発成果

①ＲＶ-ＧＶ間ギャップ部の自然
対流による除熱特性の解明

②炉容器外面冷却によるＳＡ
後の除熱性能実証
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参考資料３－３－３ ③損傷炉心燃料等の安定的な冷却手段の多様化のための研究開発
ＳＡ後の炉心冷却性に関するナトリウム試験（ＡｔｈｅＮａ）の実施とＳＡ評価技術の確立 （３/３）

試験実施・評価

試験体設計・製作

試験実施・評価

試験体製作
国際協力の
可能性有り



参考資料３－３－３ ③損傷炉心燃料等の安定的な冷却手段の多様化のための研究開発
ＳＡ後の炉心冷却性に関する水試験、ナトリウム試験（ＰＬＡＮＤＴＬ）の実施とＳＡ評価技術の確立（１/２）

炉容器外面冷却模擬

内側炉心
外側炉心
径方向ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

模擬炉心構成

整 流 板

模擬デ ブ リヒータ

流入流出

排出

炉上部機構

炉容器全体水試験
・ＤＲＡＣＳ*とＲＶ外面冷却の相互影響
・損傷炉心冷却の基礎特性

ＰＬＡＮＤＴＬ試験（Ｎａ）
・既存ループの利用
・極低流量時の炉心冷却

ＰＬＡＮＤＴＬ-２試験（Ｎａ）
・既設ループの改造
・炉心規模での冷却
・冷却器流路形状の効果

熱交換器模擬流路

炉容器全体水試験の概念

ＤＲＡＣＳによる損傷炉心の除熱特性を明ら
かにし、安全強化策に反映

試験パラメータ
・ヒータ出力
・圧力損失

試験パラメータ
・ヒータ出力

試験パラメータ
・冷却能力

＊ ＤＲＡＣＳ：原子炉直接冷却系 89

●炉容器内冷却



細 目 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年後
以降

① 炉容器全体水試験

② Ｐ Ｌ Ａ Ｎ Ｄ Ｔ Ｌ 試 験
（Ｎａ）

③ ＰＬＡＮＤＴＬ-２試験
（Ｎａ）

期待される
研究開発成果

②極 低 流 量
時の炉心冷
却 性 能 の
データ取得

①ＳＡ後の損傷炉心に対する冷
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